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Seznam použitého znaení: 
R  tepelný odpor konstrukce       [m2K/W] 
RHe  návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu    [%] 
RHi  návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu    [%] 
Tai  návrhová teplota vnitního vzduchu      [°C] 
Te  návrhová venkovní teplota       [°C] 
U  souinitel prostupu tepla konstrukce     [W/m2K] 
U,em  prmrný souinitel prostupu tepla obálky budovy    [W/m2K] 
Uem,lim  limit odvozený z dílích konstrukcí      [W/m2K] 
V  objem vody         [l] 
V  objem budovy        [m3] 
Vb  obestavný prostor        [m3] 
Vc  objem expanzní nádoby       [l] 
Vz  objem zásobníku teplé vody       [l] 
Z  tlaková ztráta místními odpory      [Pa] 
  mrná hmotnost teplonosné látky vody     [kg/m3] 
  souinitel místních odpor       [-] 
Q  výkon          [W] 
Qc  poteba tepla         [kW] 
Qh  poteba tepla na vytápní       [kWh/a] 
Qi  pibližný tepelný zisk z vnitních zdroj tepla    [kWh/a] 
Qmax  nejvtší možný rozdíl mezi Q1 a Q2      [kWh] 
Qs  pibližný tepelný zisk ze sluneního záení     [kWh/a] 
Qt  poteba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem    [kWh/a] 
Qv  poteba tepla ke krytí tepelných ztrát vtráním    [kWh/a] 
Q1  teplo dodané ohívaem do TV v ase t od poátku periody  [kWh] 
Q2  teplo odebrané z ohívae v TV v ase t od poátku periody  [kWh] 
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Q1p  teplo dodané ohívaem do TV bhem periody    [kWh] 
Q2p  teplo odebrané z ohívae v TV v dob periody    [kWh] 
Q2t  teoretické teplo odebrané z ohívae TV v dob periody   [kWh] 
Q2z  teplo ztracené pi ohevu a distribuci TV v dob periody   [kWh] 
gn  normálové tíhové zrychlení      [m/s2] 
hmax  maximální dopravní výška teplonosné pracovní látky   [m] 
l  délka úseku         [m] 
n  násobnost výmny vzduchu       [l/h] 
  souinitel využití        [-] 
t0  poátení teplota vody       [°C] 
tpmax  maximální teplota teplonosné pracovní látky    [°C] 
v  rychlost proudní        [m/s] 
v  smsný objem soustavy      [l/kW] 
v  pomrné zvtšení objemu vody      [l/kW] 
A  plocha obalových konstrukcí budovy     [m2] 
Dxt  prmr potrubí        [mm] 
TV teplá voda        [°C] 
1.NP první nadzemní podlaží      [-] 
2.NP druhé nadzemní podlaží      [-] 
m.n.n. metr nad moem       [m] 
T tepelné erpadlo       [-] 
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1. ÚVOD 
Tématem bakaláské práce je návrh stavebn-technického ešení novostavby rodinného 
domu a jeho vytápní. Cílem této práce je návrh, který spluje požadavky souasných norem 
R a zárove požadavky na zachování tepelné pohody a komfortu bydlení s využitím 
obnovitelné energie a ústedního vytápní. Materiály byly navrženy s ohledem na zvyšující se 
požadavky na energetickou náronost objektu a s tím spojené i náklady na vytápní. Tato 
práce je složena ze dvou základních ástí – ást, která se zabývá stavebn-technickým 
ešením rodinného domu a ást, která se zabývá vytápním objektu.    
 První ást bakaláské práce je zamena na technologické a materiálové ešení 
rodinného domu a obsahuje prvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a technickou 
zprávu. Vše s ohledem na platnou legislativu. 
 Objekt je ešen jako novostavba dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu 
s valbovou stechou, která se nachází ve mst Žamberk v Pardubickém kraji. Objekt je 
navržen pro ptilennou rodinu. 
Druhá ást bakaláské práce eší energetiku domu, spotebu tepla a popisuje systém 
vytápní v objektu.           
 Pro moji práci jsem zvolil jako hlavní zdroj tepla tepelného erpadlo zem/voda od 
firmy GREENLINE. Samotné vytápní je pak ešeno pomocí  radiátor od firmy KORADO, 
v kombinaci s topnými rohožemi od firmy EKOTERM, které jsou navrženy v koupelnách 
kvli dotopení místnosti. Dále je zde navržen jeden koupelnový žebík taktéž od firmy 
KORADO a podlahový konvektor od firmy LICON umístný ped vstupem na terasu. 
V závru práce je uvedeno porovnání náklad na vytápní s plynovým kondenzaním kotlem 
a vypoítaná návratnost tepelného erpadla. 
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2. PRVODNÍ ZPRÁVA 
2.1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE 
Název:    Rodinný dm 
Místo stavby:   28. íjna, Žamberk, 56401 
Katastrální území:  Ústí nad Orlicí 
Katastrální íslo:  477/51 
Kraj:    Pardubický 
Stavební úad:   Žamberk 
Stupe PD:   projektová dokumentace pro stavební povolení
Druh stavby:   novostavba 
Investor:   Tomáš Pirkl 
    Dolní Libchavy 244 
    561/16 Libchavy 
Projektant:   Pavel Krmá
Dodavatel stavby:  bude vybrán ve výbrovém ízení 
2.2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A STAVEBNÍM POZEMKU 
Pozemek s katastrálním íslem 477/51 o celkové výme 1425 m² se nachází v ulici 28. 
íjna, která slouží jako hlavní pístupová komunikace k pozemku. Terén je rovinatý bez vazeb 
na ostatní pozemky. V okolí pozemku se nachází parcely zastavné rodinnými domy i parcely 
nezastavné. 
• Plocha pozemku . 477/51:  1425 m² 
• Zastavná plocha:   164,1m² 
• Nezastavná plocha:   1260,9m² 
2.3. PEHLED MAPOVÝCH PODKLAD PRZKUM
Podklady: 
• Katastrální mapa M 1:2000
• Vyjádení správc inženýrských sítí
Przkumy: 
• Hydrogeologický przkum 
• Geodetické zamení pozemku 
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2.4. GEOLOGICKÝ PRZKUM 
Základová pda pozemku je tvoena jílovito-hlinnou zeminou pevné konzistence. Pi 
geologickém przkumu byla zjištna hladina podzemní vody v hloubce -3,0 m. Hladina 
podzemní vody tedy nezasahuje do základové spáry. Riziko pronikání radonu bylo 
vyhodnoceno jako velmi nízké. Na pozemku nebyl zjištn výskyt zdroj vzácných nerost ani 
minerál. Parcela je tedy vhodná k zástavb. 
2.5. INFORMACE O NAPOJENÍ NA TECHNICKOU A DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURU 
Pozemek je napojen na veejnou komunikaci z ulice 28. íjna. Všechny inženýrské sít, 
na které je objekt napojen jsou rovnž pístupny z ulice 28. íjna. 
Pípojka vnitního vodovodu bude napojena na vodovodní ád skrz vodomrnou 
šachtu. Dešová i splašková kanalizace, bude napojena na veejnou kanalizaci skrz revizní 
šachtu.           
 Pípojka nízkého naptí bude zízena podzemním vedením z elektromrné skín
umístné v garáži, pes pípojkovou skí situovanou na hranici pozemku ve zdném pilíi, ze 
které bude napojena na veejné elektrické vedení.       
 Plynovodní pípojka nebude zízena. 
2.6. POŽADAVKY DOTENÝCH ORGÁN
Požadavky dotených orgán nejsou pedmtem této práce. 
2.7. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK NA VÝSTAVBU 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou . 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby a dále s vyhláškou 499/2006 o dokumentaci staveb. 
2.8. ÚDAJE O SPLNNÍ PODMÍNEK REGULANÍHO PLÁNU A ÚZEMNÍHO 
ROZHODNUTÍ 
Obec byla s výstavbou na pozemku . 477/51 vyrozumna a stavba byla následn
schválena. Stavba je tedy v souladu s územním plánem obce.    
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2.9. VCNÉ A ASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIUJÍCÍ 
STAVBY 
S navrhovanou stavbou nesouvisí žádné asové ani vcné vazby. 
2.10.  PEDPOKLÁDANÁ LHÚTA A POSTUP VÝSTAVBY 
Zahájení stavby: 1.5.2012 
Dokonení stavby: 30.6.2012 
Stavba bude realizována firmou na základ výbrového ízení, které vypíše investor 
stavby. 
Popis výstavby: 
• Vymení a vytyení stavby 
• Provedení skrývky ornice, výkopy 
• Zízení inženýrských sítí 
• Realizace hrubé stavby 
• Zastešení 
• Vnitní a vnjší dokonovací práce 
• Terénní úpravy 
• Výstavba zpvnných ploch a komunikací 
• Oplocení 
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2.11.  STATISTICKÉ ÚDAJE, ORIENTANÍ CENA STAVBY 
Obestavný prostor domu: 1035m³  5 177 700 K
Vodovodní pípojka:  10m   45 000 K
Kanalizaní pípojka:  15m   53 250 K
Elektrická pípojka:  15,5m   4850 K
Zámková dlažba:  23,5m²   11 750 K
Betonová dlažba:  41,5m²   13 300 K
Oplocení pletivem:  111m   42 000 K
Oplocení devné  39m   18 000 K
Parcela:   1425m²  855 000 K
Projektové práce:     476 750 K
Przkumné práce:     26 850 K
Zaízení staveništ:     161 000 K    
Orientaní cena stavby je 6 885 500 K. Položkový rozpoet není souástí této práce. 
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA   
3.1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN TECHNICKÉ EŠENÍ 
3.1.1. ZHODNOCENÍ STAVENIŠT
Stavební pozemek . 477/51 o celkové výme 1425 m² je umístn v katastrálním 
území Ústí nad Orlicí, v obci Žamberk. Pozemek je zatravnný a udržovaný. Vjezd na 
pozemek je zajištn z ulice 28. íjna, pod kterou se nachází inženýrské sít, na které je objekt 
napojen. Vedle této parcely se nachází dv nezastavné parcely . 477/109 a 2025/1 a dále 
pak jedna parcela zastavná a to . 477/95.        
 Pozemek je rovinatého charakteru, ideální k zástavb. Základová pda pozemku je 
tvoena jílovito-hlinnou zeminou pevné konzistence. Pi geologickém przkumu byla 
zjištna hladina podzemní vody v hloubce -3,0 m. Riziko pronikání radonu bylo vyhodnoceno 
jako velmi nízké.           
 Pozemek bude ze tí stran oplocen pletivem a ze strany od ulice 28. íjna devným 
plotem, ve kterém bude vybudovaný zdný pilí s pípojkovou skíní, odkud bude objekt 
napojen na veejnou elektrickou sí. Pípojka vnitního vodovodu bude napojena na 
vodovodní ád skrz vodomrnou šachtu. Dešová i splašková kanalizace, bude napojena na 
veejnou kanalizaci skrz revizní šachtu. 
3.1.2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ STAVBY 
Umístní objektu je v souladu s platným územním plánem msta Žamberk, parcela je 
urena pro výstavbu rodinnými domy. Vjezd na pozemek je ešen z komunikace v ulici 28. 
íjna.             
 Objekt rodinného domu je ešen jako dvoupodlažní, nepodsklepený s valbovou 
stechou nad obytnou ástí budovy a s plochou stechou nad garáží. Objekt je orientovaný 
severo-východním smrem k hlavnímu vstupu a garáži. 1.NP slouží jako denní zóna, 2.NP 
slouží jako noní zóna. Rodinný dm je koncipován pro 5 - 6 lidí.    
 Za vstupními dvemi je navrženo zádveí, odkud je pístup do technické místnosti, 
která je prchozí do garáže. Ze zádveí je dále pístup do šatny a chodby se schodištm. 
Chodba je navržena jako centrální a je z ní dále pístup do koupelny, pokoje a obývacího 
pokoje, který je propojený s kuchyní a prostorem pro stolování. S obývacího pokoje je 
navržen pístup na venkovní terasu. Obytné pokoje jsou situovány pevážn k jižní fasád
objektu. Schodišt, je navrženo jako železobetonové a propojuje 1.NP s 2.NP. Ve druhém 
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pate je z chodby pístup do ložnice, WC, koupelny a dvou pokoj.    
 Fasádní omítka je navržena ve svtlém odstínu žluté barvy. Barva soklové ásti bude 
tmav šedá. Stešní krytina nad obytnou ástí bude skládaná ze stešních tašek Bramac 
v barv erné. Plochá stecha nad garáží bude zastešena plechovou krytinou. Pístupové 
komunikace pro pší i pro vozidla budou provedeny zámkovou dlažbou. Pozemek bude 
oplocen ze tí stran pletivovým plotem a ze strany z ulice 28. íjna bude plot devný.  
3.1.3.  STAVEBN TECHNICKÉ EŠENÍ STAVBY 
Stavba bude založena na základových pásech z prostého betonu C20/25. Vnitní nosné 
stny budou založeny do hloubky 0,85m, vnjší nosné stny budou založeny do hloubky 
1,25m. Železobetonová základová deska tloušky 100 mm bude z betonu C20/25 a bude 
vyztužena KARI SÍTÍ 150/150/6 mm pi spodním líci. Spodní stavba bude tepeln izolována 
pomocí desek z  extrudovaného polystyrenu tloušky 180 mm.  
          
 Obvodové nosné konstrukce jsou navrženy zdné z pálených cihel POROTHERM 
40,0 P+D a zatepleny fasádním polystyrénem RIGIPS 70F tloušky 70 mm. Vnitní nosné 
konstrukce jsou tvoeny z pálených cihel POROTHERM 30,0 P+D. Svislé nenosné 
konstrukce jsou v 1.NP i 2.NP navrženy zdné z pálených cihel POROTHERM 11,5 P+D. 
Nad otvory v nosných stnách budou použity peklady POROTHERM 7.   
          
 Stropní konstrukce jsou nad 1.NP navrženy ze systému POROTHERM o tloušce 
190mm tvoený POT nosníky, mezi nž jsou vloženy cihelné vložky MIAKO. V úrovni 
stropu bude objekt ztužen monolitických železobetonovým vncem z betonu C20/25. V 2.NP 
je strop ešen ze sádrokartonových podhled KNAUF zavšených pes CD profily na vazníky, 
mezi kterými je navržena tepelná izolace ISOVER ORSIK tloušky 200mm.  
Nosná konstrukce valbové stechy je tvoena devnými píhradovými vazníky. Sklon 
stechy je 16°. Stešní krytina je navržena z pálených tašek BRAMAC. Nosná konstrukce 
ploché stechy nad garáží je tvoena stropem POROTHERM tloušky 250mm, na který je 
uložena spádová vrstva z cementového potru a tepelná izolace ISOVER ORSIK tloušky 
200 mm. Stešní krytina je navržená z trapézových plech.     
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Píjezdová komunikace k objektu pro automobil i komunikace pro pší bude 
provedena ze zámkové dlažby. Pozemek bude oplocen ze tí stran pletivovým plotem a ze 
strany z ulice 28. íjna bude plot devný. 
3.1.4. NAPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY   
Dešové a splaškové vody budou svedeny do jednotné kanalizaní stoky v ulici 28. 
íjna. Revizní šachta od firmy EKOPLASTIC 315 s betonovým rámem a litinovým poklopem 
je navržena na pozemku 2000 mm ped oplocením.      
 Vodovodní pípojka bude napojena z vodovodního ádu do technické místnosti. Na 
pozemku je navržena vodomrná šachta INDUSTRIAL 3000 mm ped oplocením. 
 Pípojka nízkého naptí bude zízena podzemní vedením z elektromrné skín
umístné v garáži pes pípojkovou skí firmy DCK typu SS/P-C (400x600x220 mm), 
situovanou na hranici pozemku ve zdném pilíi, odkud bude napojena na veejné elektrické 
vedení.           
 Plynovodní pípojka nebude zízena. 
3.1.5. EŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Pístup k objektu je ešen z ulice 28. íjna zpevnnou plochou ze zámkové dlažby 
PRESBETON. Pro pší bude zízen chodník o šíce 1000 mm, pro automobil bude zízena 
píjezdová komunikace o šíce 3200 mm. 
3.1.6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ 
Objekt je navržen s ohledem na životní prostedí. Bhem užívání stavby nebude 
docházet k poškozování životního prostedí. Odpad vzniklý pi realizaci se bude 
shromažovat na ureném míst a bude kontinuáln vyvážen na nejbližší skládku dle 
píslušných pedpis. 
3.1.7. BEZBARIÉROVÉ EŠENÍ OKOLÍ STAVBY 
Bezbariérové ešení není v tomto projektu ešeno. 
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3.1.8. GEODETICKÉ PODKLADY 
Založení stavby bude vytyeno odbornou geodetickou firmou. Jako výchozí podklady 
bude použita katastrální mapa M 1:2000. 
3.1.9. LENNÍ STAVBY 
• SO 01 Novostavba rodinného domu  1035 m³ 
• SO 02 Vodovodní pípojka   10 m 
• SO 03 Kanalizaní pípojka   15 m 
• SO 04 Pípojka NN    15,5 m 
• SO 05 Zpevnné plochy    65 m² 
• SO O6 Oplocení     150 m 
3.1.10. VLIV STAVBY NA OKOLÍ 
Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na okolní prostedí a stavby. 
3.1.11. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPENOST PRACOVNÍK
Pi provádní stavby je nutné dodržovat naízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích. Dále 
budou respektovány ustanovení zákona . 309/2006 Sb. ( zákon o zajištní dalších podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. 
3.2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Není v této práci ešena. Statické posouzení konstrukcí musí provést autorizovaná 
osoba.  
3.3. POŽÁRNÍ BEZPENOST 
Posouzení požární bezpenosti musí provést požární specialista a výsledky pak budou 
doloženy ke stavební dokumentaci. Zásah jednotek požární ochrany je možný z ulice 28. 
íjna.  
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3.4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ 
Stavba ani její provoz nebudou mít negativní vlivy na okolní objekty ani na životní 
prostedí. Bhem výstavby nesmí být hluné práce provádny v dob noního klidu ani ve 
dnech pracovního klidu. Odpad vzniklý pi realizaci se bude shromažovat na ureném míst
a bude kontinuáln vyvážen na nejbližší skládku dle píslušných pedpis. 
Všechny místnosti jsou dostaten proslunny denním svtlem a splují požadavky na 
denní osvtlení a proslunní budov.         
 Odvtrání všech místností v objektu je zajištno pirozeným vtráním okenními 
otvory. V kuchyni je pirozené vtrání doplnno digestoí s odvtráním pes obvodovou ze
do exteriéru. 
3.5. BEZPENOST PI UŽÍVÁNÍ 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby a spluje požadavky na bezpenost pi užívání. Všechna technologická zaízení a 
elektroinstalace provede odborná osoba dle právních pedpisu a následn vystaví doklad o 
oprávnném zapojení. 
3.6. OCHRANA PROTI HLUKU 
Objekt se nachází v klidné zástavb rodinnými domy na okraji msta a není nutné ešit 
ochranu ped pronikáním hluku do objektu. Hluk od bžného provozu v okolí objektu 
dostaten zajistí navržené okenní výpln se zvukovou neprzvuností 35 dB.  
 V prbhu výstavby nesmí být pekroeny limity dle vyhlášky . 502/2000 Sb. o 
ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vybrací.  
3.7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Objekt byl navržen v souladu s SN 73 0540 – 1 až 4 Tepelná ochrana budov a spluje 
tak požadavky na úsporu energie a tepla dle vyhlášky . 268/2009 Sb. o obecn technických 
požadavcích na výstavbu. Všechny konstrukce byly tepeln posouzeny a jsou doloženy 
v píloze . 2 – Tepeln technické posouzení konstrukcí. Vyhodnocení tepelných ztrát a 
energetický štítek budovy je doložen v píloze . 3 a 4. 
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3.8. BEZBARIÉROVÉ EŠENÍ STAVBY 
Objekt není ešen jako bezbariérový. 
3.9. OCHRANA STAVBY PED ŠKODLIVÝMI VNJŠÍMI VLIVY 
Objekt se nenachází v záplavové oblasti ani na poddolovaném území. Riziko pronikání 
radonu bylo vyhodnoceno jako velmi nízké. V dané lokalit nevznikají žádné vnjší vlivy 
ohrožující stavbu. 
3.10.  OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnní požadavk na situování a stavební ešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva není ešena. 
3.11.  INŽENÝRSKÉ STAVBY 
3.11.1. ODVODNNÍ ÚZEMÍ VETN ZNEŠKODOVÁNÍ ODPADNDÍCH VOD 
Dešová voda bude odvádna ze stech dešovými svody pes lapae stešních neistot 
HL600 do svodného dešového potrubí a odtud pod sklonem 3,0 % svedena do hlavní revizní 
šachty EKOPLASTIC 315 a následn spolu se splaškovými odpadními vodami do jednotné 
mstské kanalizaní stoky DN 300.        
 Splaškové odpadní vody budou z objektu svedeny svodným potrubím pes základy 
v PVC chránice do revizní šachty EKOPLASTIC 315 a následn spolu s dešovými 
odpadními vodami do jednotné mstské kanalizaní stoky DN 300.   
 Kanalizaní pípojka od firmy WAVIN bude položena na písitý podsyp a posléze 
odzkoušena dle SN 75 67 60. Po zkoušce bude zasypána do výšky 100 mm nad horní hranu 
trubky písitou zeminou a poté zasypána do výšky upraveného terénu vykopanou zeminou.  
3.11.2. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
Objekt bude pitnou vodou zásobován z veejného ádu. Napojení je provedeno shora 
navrtávacím pásem. Pípojka z PE je pivedena do technické místnosti v 1.NP pes základy 
v PVC chránice. V zemi je potrubí uloženo na zhutnnou štrkopískovou vrstvu. Ped 
zasypáním se provede zkouška vodotsnosti. Po ukonení tlakové zkoušky se dokoní zásyp 
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písitou zeminou do výšky minimáln 300 mm nad horní okraj potrubí. Nad pískový podsyp 
se natáhne pruh signální fólie a provede se zásyp do výšky upraveného terénu vykopanou 
zeminou.           
 Vodomrná sestava je umístna na pozemku stavebníka 3000 mm ped oplocením. Ve 
vodomrné sestav se nachází kulový kohout ped vodomrem zaplombovaný, redukce, 
vodomr, redukce, kulový kohout s odvodnním a zptný ventil. 
3.11.3. ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 
Objekt bude napojen na elektrickou energii z pípojkové skín, která je umístna na 
hranici pozemku ve zdném pilíi. Pípojka je provedena z kabelu CYKY-J. Kabel je uložený 
na zhutnný pískový podsyp tloušky 100 mm. Nad kabelem je písitý zásyp tloušky 200 
mm. Nad pískovou vrstvou bude položena výstražná fólie, následn bude provedeno zasypání 
zeminou a zhutnní po vrstvách. Kabely jsou uloženy v ochranné plastové flexibilní hadici. 
Plynovodní pípojka nebude zízena. 
3.11.4. EŠENÍ DOPRAVY 
Pístup k objektu je ešen z ulice 28. íjna zpevnnou plochou ze zámkové dlažby 
PRESBETON. Pro pší bude zízen chodník o šíce 1000 mm, pro automobil bude zízena 
píjezdová komunikace o šíce 3200 mm.  
3.11.5. POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ STAVBY 
Zahrada bude realizována zahradním architektem po kompletním dokonení rodinného 
domu. Na jižní stran je okolo domu navržen chodník a terasa z betonové dlažby 
PRESBETON o rozmrech 300x300x60 mm. Betonová dlažba bude položena na 
štrkopískový podsyp tloušky 40 mm. Podklad musí být ádn zhutnn. Chodník je lemován 
zapuštným betonovým obrubníkem.        
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÁSTI 
4.1.  ZHODNOCENÍ STAVENIŠT
  
Stavební pozemek . 477/51 o celkové výme 1425 m² je umístn v katastrálním území 
Ústí nad Orlicí, v obci Žamberk. Pozemek je zatravnný a udržovaný. Vjezd na pozemek je 
zajištn z ulice 28. íjna, pod kterou se nachází inženýrské sít, na které je objekt napojen. 
Vedle této parcely se nachází dv nezastavné parcely . 477/109 a 2025/1 a dále pak jedna 
parcela zastavná a to . 477/95.        
 Pozemek je rovinatého charakteru, ideální k zástavb. Základová pda pozemku je 
tvoena jílovito-hlinnou zeminou pevné konzistence. Pi geologickém przkumu byla 
zjištna hladina podzemní vody v hloubce -3,0 m. Riziko pronikání radonu bylo vyhodnoceno 
jako velmi nízké.  
4.2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICÉ EŠENÍ STAVBY   
Umístní objektu je v souladu s platným územním plánem msta Žamberk, parcela je 
urena pro výstavbu rodinnými domy. Vjezd na pozemek je ešen z komunikace v ulici 28. 
íjna.            
 Objekt rodinného domu je ešen jako dvoupodlažní, nepodsklepený s valbovou 
stechou nad obytnou ástí budovy a plochou stechou nad garáží. Objekt je orientovaný 
severo-východním smrem k hlavnímu vstupu a garáži. 1.NP slouží jako denní zóna, 2.NP 
slouží jako noní zóna. Rodinný dm je koncipován pro 5 - 6 lidí.    
 Za vstupními dvemi je navrženo zádveí, odkud je pístup do technické místnosti, 
která je prchozí do garáže. Ze zádveí je dále pístup do šatny a chodby se schodištm. 
Chodba je navržena jako centrální a je z ní dále pístup do koupelny, pokoje a obývacího 
pokoje, který je propojený s kuchyní a prostorem pro stolování. S obývacího pokoje je 
navržen pístup na venkovní terasu. Obytné pokoje jsou situovány pevážn k jižní fasád
objektu. Schodišt, je navrženo jako železobetonové a propojuje 1.NP s 2.NP. Ve druhém 
pate je z chodby pístup do ložnice, WC, koupelny a dvou pokoj.    
 Fasádní omítka je navržena ve svtlém odstínu žluté barvy. Barva soklové ásti bude 
tmav šedá. Stešní krytina nad obytnou ástí bude skládaná ze stešních tašek Bramac 
v barv erné. Plochá stecha nad garáží bude zastešena plechovou krytinou. Pístupové 
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komunikace pro pší i pro vozidla budou provedeny zámkovou dlažbou. Celý pozemek je 
oplocen devným plotem. 
4.3. ZEMNÍ PRÁCE 
Ped zahájením zemních prací bude sejmuta ornice v tloušce cca 200 mm, která bude 
pozdji použita k terénním a sadovým úpravám na pozemku investora. Zemní práce budou 
provedeny pro vyhloubení rýh pro základové pásy a pro realizaci pípojek. Výkopy pro 
základové konstrukce budou kolmé, do hloubky 0,85 – 1,25m od rostlého terénu. Vytžená 
zemina bude použita na výkopy a zásypy. 
4.4. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE    
Návrh základových pas vychází z inženýrsko-geologického przkumu. Na základ
tohoto przkumu bylo navrženo, že stavba bude založena na základových pasech z prostého 
betonu C20/25. Vnitní nosné stny budou založeny do hloubky 0,85m, vnjší nosné stny 
budou založeny do hloubky 1,25m od rostlého terénu (vztaženo k isté podlaze).
 Železobetonová základová deska tloušky 100 mm bude z betonu C20/25 a bude 
vyztužena KARI SÍTÍ 150/150/6 mm pi spodním líci. Ped betonáží bude proveden zásyp ze 
štrkopísku tloušky 100mm a zhutnn na minimální únosnost 0,25 MPa.   
 Na vnjší stran obvodového základového pásu je umístna tepelná izolace z desek 
z extrudovaného polystyrenu XPS tloušky 70mm.      
 Ped betonáží je nutno provést prostupy pro pípojky vody a kanalizace. 
4.5. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Nosný systém objektu je stnový. Obvodové nosné konstrukce jsou navrženy zdné 
z pálených cihel POROTHERM 40,0 P+D na tepeln izolaní maltu POROTHERM TO a 
zatepleny fasádním polystyrénem RIGIPS 70F tloušky 70 mm. Cihly mají formát 
248x400x249mm, pevnost v tlaku 15 MPa a tídu objemové hmotnosti 750-790 kg/m³.
 Vnitní nosné konstrukce jsou tvoeny z pálených cihel POROTHERM 30,0 P+D na 
maltu POROTHERM UNIVERSAL. Cihelný formát je 247x300x249, pevnost v tlaku 15 
MPa a tída objemové hmotnosti 800-870 kg/m³. 
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4.6. SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 
Svislé nenosné konstrukce jsou v 1.NP i 2.NP navrženy také zdné z pálených cihel 
POROTHERM 11,5 P+D na maltu POROTHERM UNIVERSAL. Cihelný formát je 
497x115x249, pevnost v tlaku 10 MPa a tída objemové hmotnosti 870 kg/m³. 
4.7. STROPNÍ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce jsou nad 1.NP navrženy ze systému POROTHERM o tloušce 190 
mm tvoený POT nosníky, mezi nž jsou vloženy cihelné vložky MIAKO 19/62.5 PTH a 
8/62.5 PTH. POT nosníky jsou navrženy v osových vzdálenostech 625 mm a jejich minimální 
uložení je 125 mm do malty MC10. Pesný výpis a délky POT nosník jsou uvedeny ve 
výkrese . 6 – strop 1.NP. Celá stropní konstrukce bude zmonolitnna nadbetonávkou 
z betonu C25/30 v tloušce 60 mm. Po zmonolitnní vznikne strop s konstrukní výškou 250 
mm. V úrovni stropu bude objekt ztužen monolitických železobetonovým vncem z betonu 
C25/30. Vnec je chránn vncovou POROTHERM VT 8/23,8 a tepelnou izolací EPS 
tloušky 120 mm.          
 V 2.NP je strop ešen ze sádrokartonových podhled KNAUF zavšených pes CD 
profily na vazníky, mezi kterými je navržena tepelná izolace ISOVER ORSIK tloušky 
200mm. Mezi sádrokartonovými deskami a tepelnou izolací je navržena parotsná fólie 
ROCKWOOL ROCKFOL PE, mezi tepelnou izolací a kleštinami je navržena pojístná 
hydroizolace JUTAFOL D220. 
4.8. SCHODIŠT
Vertikální komunikace mezi 1.NP a 2.NP je ešena železobetonovým dvouramenným 
schodištm vetknutým do pilehlých nosných stn. Jednotlivé stupn budou obloženy 
keramickou dlažbou s protiskluzným povrchem. Výpoet schodišt je uveden v píloze .1. 
4.9. ZASTEŠENÍ  
Nosná konstrukce valbové stechy je tvoena devnými píhradovými vazníky. 
Devné prvky jsou spojovány ve stynících pomocí styníkových desek BOVA. Rozptí 
mezi podporami vazníku je 10,8m. Osová vzdálenost vazník je navržena 1000mm. Vazníky 
jsou ukotveny do pozedního vnce pomocí ocelových segmentových kotev. Sklon stechy je 
16°. Na vazníky je položena hydroizolace proti zatékáni vody, kontralat tloušky 50 mm, 
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laování tloušky 50mm a stešní krytina, která je navržena z pálených tašek BRAMAC. 
Pístup na stechu je zajištn žebíkem na jižní stran fasády.   
 Nosná konstrukce ploché stechy nad garáží je tvoena stropem POROTHERM 
tloušky 250mm, na který je uložena spádová vrstva z cementového potru ve spádu 2%, 
parotsná fólie ROCKWOOL ROCKFOL, tepelná izolace ISOVER ORSIK tloušky 200mm, 
pojistná hydroizolace JUTAFOL D220 a stešní krytina, která je navržená z trapézových 
plech. 
4.10.  PEKLADY 
V objektu byly navrženy POROTHERM peklady 7, které se používají jako plošné 
nosné prvky nad okenními a dveními otvory. Peklady jsou ukládány na výšku do lože 
z cementové malty. Aby nevznikaly tepelné mosty, jsou peklady v obvodových stnách 
doplnny tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu. Výpis všech peklad je uveden ve 
výkrese . 2 a . 3 – pdorysy jednotlivých podlaží. 
4.11.  PODLAHY 
Podlahové krytiny a skladby podlah jsou navrženy podle úelu a typu provozu 
jednotlivých místností. V objektu jsou navrženy ti druhy podlah: keramická dlažba, koberec 
a podlahové linoleum. Pesný výpis skladeb podlah je dán ve výkresové dokumentaci ve 
výkresu . 7 – ez A-A´. 
4.12.  KOMÍN 
Komín bude navržen v obývacím pokoji pouze pro krbová kamna od firmy SCHIEDEL 
UNI***PLUS  o prmru vložky 140mm. Jedná se o tísložkový komínový systém se zadním 
odvtráním a vnitní keramickou vložkou. 
4.13.  KRBOVÁ KAMNA 
Krbová kamna budou navržena od firmy MOUNTFIELD typ OSORNO o výkonu 
4,0kW na kusové devo nebo ekobrikety. 
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4.14.  VÝPLN OTVOR
Okna v obvodových stnách budou devná – profil EURO IV78 s izolaními dvojskly. 
Souinitel prostupu celým oknem = 1,2 W/(m².K). Barva je navržena v odstínu borovice. 
V obývacím pokoji je navrženo francouzské okno, také profil EURO IV78. 
 Vchodové dvee budou devné – profil DV68 s izolaním dvojsklem. Souinitel 
prostupu celými dvemi  = 1,3 W/(m².K). Barva je navržena v odstínu modín. 
 Vnitní dvee budou devné – ALBO v odstínu jasan. U posuvných dveí budou 
použita stavební pouzdra SAPELI STANDARD.      
 Garážová vrata budou od firmy LOMAX, typ GAMMA s pláštm z galvanizovaného 
plechu. Souinitel prostupu celými vraty  = 1,22 W/(m².K). Barva je navržena v odstínu 
stíbrná. 
4.15.  OMÍTKY 
Na vnitní povrchy stn byl použit omítkový systém POROTHERM UNIVERSAL 
tloušky 10 mm.          
  Vnjší omítky budou provedeny v systému POROTHERM TO tloušky 20 mm. 
4.16.  OBKLADY 
V koupeln a na WC byl navržen keramický obklad do výšky 2000 mm od firmy 
CERROL, typ Argos v odstínu krémová. V kuchyni je navržen obklad pouze za kuchyskou 
deskou a po bocích kuchyské desky a to od firmy RAKO, typ Classic v odstínu oranžová. 
Pod obklad musí být proveden hydroizolaní nátr.  
4.17.  HYDROIZOLACE A PAROZÁBRANY 
Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z oxidovaných asfaltových pásu IPA 400H 
o tloušce 5mm, která se nataví na podkladní betonovou vrstvu. Ped natavením je nutno na 
beton nanést penetraní nátr. Hydroizolaci je nutné vytáhnout 300 mm nad terén podél 
obvodové stny.           
 Do ploché stechy nad garáží a do zavšeného podhledu nad obytnou ástí je navržena 
parotsná fólie ROCKWOOL ROCKFOL PE a pojístná hydroizolace JUTAFOL D220. 
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4.18.  TEPELNÉ A KROEJOVÉ IZOLACE 
Vnjší zateplení budovy bude provedeno fasádním polystyrenem RIGIPS 70F tloušky 
70 mm. Tepelná izolace bude lepena bodov lepící maltou ETICS k obvodovému zdivu. 
 Tepelná izolace u sádrokartonového podhledu nad 2.NP je provedena z minerální vlny 
ISOVER ORSIK tloušky 200 mm. Stešní konstrukce u ploché stechy je provedena také 
z minerální vlny ISOVER ORSIK tloušky 200 mm.     
 Podlahy na zemin jsou zaizolovány deskami z extrudovaného polystyrenu tloušky 
180 mm.           
 Kroejova izolace ve stropu nad 1NP je provedena z minerální vlny ROCKWOOL 
STEPROCK HD tloušky 40mm.  
4.19.  TRUHLÁSKÉ VÝROBKY 
Viz. Výpln otvor. Jednotlivé výpisy truhláských výrobk nejsou souástí této práce. 
4.20.  KLEMPÍSKÉ VÝROBKY 
Všechny klempíské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu RHEINZINK, v 
rzných tlouškách podle typu výrobku. Jedná se hlavn o okapový systém a oplechování 
prostup nad stechou. Jednotlivé výpisy klempíských výrobk nejsou souástí této práce. 
4.21.MALBY A NÁTRY 
Vnjší malíský nátr bude proveden 2x nátrem PRIMALEX SILIKA bílé barvy. 
Vnitní malba stn bude provedena 2x nátrem PRIMALEX POLAR bílé barvy. 
4.22.VTRÁNÍ A OSVTLENÍ MÍSTNOSTÍ 
Vtrání všech místností bude pirozené otevením oknem. V kuchyni bude pirozené 
vtrání doplnno digestoí s odvtráním pes obvodovou ze do exteriéru.  
 Všechny místnosti jsou dostaten proslunny denním svtlem a splují požadavky na 
denní osvtlení a proslunní budov.   
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4.23.VENKOVNÍ ÚPRAVY 
Na jižní stran je okolo domu navržen chodník a terasa z betonové dlažby 
PRESBETON o rozmrech 300x300x60 mm. Betonová dlažba bude položena na 
štrkopískový podsyp tloušky 40 mm. Podklad musí být ádn zhutnn. Chodník je lemován 
zapuštným betonovým obrubníkem.       
 Pístup k objektu je zajištn zpevnnou plochou ze zámkové dlažby PRESBETON, typ 
UNI-DEKOR o rozmrech 230x140x60. Pro pší bude zízen chodník o šíce 1000 mm, pro 
automobil bude zízena píjezdová komunikace o šíce 3200 mm.     
 Píjezdová komunikace pro automobil musí být uložena na hrubý podklad, který je 
tvoen kamennou drtí o zrnitosti 16-32 mm a tloušky 300 mm a ádn uhutnn. Na hrubý 
podklad se dále naveze jemný podklad, který je tvoen kamennou drtí o zrnitosti 8-16 mm a 
tloušky 100 mm, do kterého se osazuje zámková dlažba.     
 Chodník pro pší se osazuje pímo na jemný zhutnný podklad tloušky 100 mm. 
 Zahrada bude realizována zahradním architektem po kompletním dokonení rodinného 
domu. 
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5. TEORIE TEPELNÝCH ERPADEL 
5.1. HISTORIE TEPELNÝCH ERPADEL 
Základní myšlenku, týkající se principu tepelného erpadla, vyslovil Lord Kelvin již v 
roce 1852 ve své druhé termodynamické vt. Jedno z prvních funkních tepelných erpadel 
bylo postaveno ve Švýcarsku v roce 1936. Vtší využití tohoto zaízení ovlivnila až ropná 
krize v sedmdesátých letech 20. Století, která vyvolala náhlé zvýšení cen energií a potebu 
nalézt levnjší zdroje energie.        
 V eské republice byl podstatn zvýšen poet instalací tepelných erpadel v roce 
2000, kdy byly vytvoeny lepší podmínky pro jejich nasazení ( dotace Státního fondu 
životního prostedí, tarifní sazba D55, C55).  
5.2. PRINCIP TEPELNÝCH ERPADEL 
Princip tepelného erpadla funguje jako bžná domácí chladnika, která odebírá teplo 
potravinám v izolované skíni a pevádí ho bez dalšího užitku do okolního prostoru 
žebrováním na své zadní stran. Tepelné erpadlo nechladí, ale odebírá teplo ze svého okolí 
(zem, vody nebo vzduchu) a pevádí ho k úelnému použití.      
Obrázek .1 – princip tepelného erpadla (Zdroj: www.tepelna-cerpadla-mach.cz)  
První fáze - Vypaování:         
 Chladivo kolující v tepelném erpadle odebírá teplo ze vzduchu, vody nebo zem, 
ímž zmní skupenství z kapalného na plynné a následn se odpauje. 
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Druhá fáze - Komprese:        
 Kompresor tepelného erpadla prudce stlaí plynné chladivo oháté o nkolik stup, 
a díky fyzikálnímu principu komprese (pi vyšším tlaku stoupá teplota), jako teplotní výtah 
znásobí malý pírstek tepla na vyšší teplotní hladinu, která se pohybuje kolem 80°C. 
Tetí fáze - Kondenzace:       
 Zaháté chladivo pedá pomocí druhého výmníku teplo vod v radiátorech, následn
se ochladí a zkondenzuje. Radiátory získané teplo vyzáí do místnosti a ochlazená voda v 
topném okruhu putuje nazpt k druhému výmníku pro optovné ohátí. 
tvrtá fáze - Expanze:        
 Chladivo putuje prchodem pes expanzní ventil nazpátek k prvnímu výmníku, kde 
se opt oheje. [18]        
5.3. TYPY PROVOZ TEPELNÝCH ERPADEL 
5.3.1. BOD BIVALENCE 
Bivalentní bod prezentuje teplotu nízkopotenciálního zdroje, pi které je nutné 
z dvod energetických nebo ekonomických, systém pepnout na druhý tepelný zdroj. Teplota 
bivalence je závislá na topném výkonu tepelného erpadla a teplot topné vody. 
5.3.2. MONOVALENTNÍ PROVOZ TEPELNÉHO ERPADLA 
Monovalentní provoz tepelného erpadla znamená, že tepelné erpadlo samo kryje 
spotebu tepla po celé topné období. Pro tento provoz jsou vhodná tepelná erpadla na zemní 
teplo a tepelná erpadla využívající spodní vody jako zdroj tepla protože mají pibližn
konstantní teplotu. Nevýhodou tohoto zpsobu zapojení je, že tepelné erpadlo musí být 
dimenzováno na maximální potebný výkon systému, což pak znamená velké investiní 
náklady.  
5.3.3. BIVALENTRNÍ PROVOZ TEPELNÉHO ERPADLA 
Bivalentní provoz znamená, že krom tepelného erpadla k pívodu tepla slouží ješt
konvenní tepelný zdroj, nap. elektrokotel.       
 Pi bivalentním alternativním provozu pracují oba zdroje tepla na sob nezávisle. Bu
pracuje erpadlo, nebo kotel. Tepelné erpadlo pokrývá spotebu tepla do urité venkovní 
teploty tzv. bodu bivalence. V dalších dnech spotebu kryje kotel.    
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 Pi bivalentn paralelním provozu pracují erpadlo a kotel souasn. Nejdív tepelné 
erpadlo pracuje samostatn, a pi teplotách bivalence zaínají pracovat spolen. erpadlo 
pedehívá vodu v topném systému a kotel upravuje definitivn její teplotu na požadovanou 
hodnotu.           
ásten paraleln bivalentní provoz znamená, že tepelné erpadlo pracuje do bodu 
bivalence samostatn a poklesne-li teplota pod tuto hodnotu, pipne se k nmu další tepelný 
zdroj. Provoz tepelného erpadla je ízen podle teploty produkované topné vody – neohívá-li 
topnou vodu na odpovídající teplotu, tepelné erpadlo se vypne. 
5.4.  DRUHY TEPELNÝCH ERPADEL 
• Zem/voda – plocha 
• Zem/voda – vrt 
• Zem/voda – vtrací vzduch 
• Zem voda – vodní plocha  
• Vzduch – voda 
• Voda – voda 
• Vzduch – vzduch 
V této práci je navrženo tepelné erpadlo zem/voda – vrt 
5.5. TEPELNÉ ERPADLO ZEM/VODA - VRT 
Tepelné erpadlo odebírající teplo z hloubky pod povrchem zahrady. Ve vrtu o prmru 
12 až 16 cm je uložena plastová sonda naplnná nemrznoucí smsí, která penáší teplo mezi 
zemí a tepelným erpadlem. Podle poteby se provádí jeden nebo více vrt o hloubce 80 až 
150 m. Tepelná erpadla s vrty mají nejnižší nároky na prostor uvnit i vn domu. 
 obrázek . 2 – tepelné erpadlo zem/voda – vrt 
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Výhody tepelného erpadla zem/voda:
• Tepelné erpadlo s vrty má stabilní výkon a vysoký topný faktor i pi extrémn
nízkých venkovních teplotách 
• Spoteba elektiny je pibližn o 30 % nižší, než u tepelných erpadel odebírajících 
teplo ze vzduchu 
• Díky malým nárokm na prostor lze tepelné erpadlo s vrtem realizovat u vtšiny 
objekt
• Vrt je možné využít pro levné chlazení domu v letním období (pasivní chlazení, 
pi kterém se využívá pouze vrt a nikoliv tepelné erpadlo)  
Nevýhody tepelného erpadla zem – voda: 
• Vyšší poizovací náklady na poízení vrtu 
• Nutnost vyízení stavebního povolení [10] 
5.6. SAZBY ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO TEPELNÁ ERPADLA 
5.6.1. EKOTARIF D55 PRO DOMÁCNOST 
Sazba je urena pro odbratele používající systém vytápní s tepelným erpadlem. 
Nízký tarif je útován po dobu minimáln 22 hodin denn. Odbratel musí zajistit technické 
blokování topných elektrických spotebi v dobách platnosti vysokého tarifu. Odbratel má 
jediný elektromr, tarifem pro tepelné erpadlo je zpoplatována všechna spoteba 
v domácnosti. [3]
5.6.2. EKO TARIF C55 PRO PODNIKATELE 
Sazba je urena pro odbratele používající systém vytápní s tepelným erpadlem. 
Nízký tarif je útován po dobu minimáln 22 hodin denn. Odbratel musí zajistit technické 
blokování topných elektrických spotebi v dobách platnosti vysokého tarifu. Tepelné 
erpadlo má vlastní elektromr. Ostatní spoteba v objektu je mena zvláš a zpoplatnna 
podle bžných tarif. [3] 
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5.7. MOŽNOST DOTACÍ PRO TEPELNÁ ERPADL 
5.7.1. MOŽNOST DOTACE Z PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM   
Státní fond životního prostedí poskytuje dotace na tepelná erpadla z programu Zelená 
úsporám, který bží v letech 2009 – 2012. Dotaci lze získat jak na náhradu neekologického 
zdroje tepelným erpadlem, tak na instalaci tepelného erpadla do novostavby. Základní 
podmínkou je, že tepelné erpadlo musí být zapsáno na Seznamu výrobk a technologií a 
musí ho také namontovat firma zapsaná na Seznamu odborných dodavatel. Oba seznamy 
jsou k nahlédnutí na www.zelenausporam.cz. Výška dotace na tepelná erpadla je dána typem 
dotovaného tepelného erpadla:  
 Dotace na tepelné erpadlo zem/voda je 75 000 K. 
 Dotace na tepelné erpadlo voda/voda je 75 000 K
Dotace na tepelné erpadlo vzduch/voda je 50 000 K [3] 
5.7.2. ESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA 
Dotace jsou poskytovány pro program ,,Vyšší využití obnovitelných a druhotných 
zdroj energie“, jehož ást II.3.2. podporuje ,, Výstavbu, obnovu nebo rekonstrukci zaízení 
na využívání obnovitelných a druhotných zdroj energie“.     
  Dotace mže init až 15% celkových investiních náklad na úsporná opatení, 
maximáln 3 milióny K na jednu akci. Program je vyhlašován vždy v listopadu pro 
následující rok. Uzávrka pihlášek je v msíci únoru. Souástí pihlášky musí být 
energetický audit. [3] 
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6. TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPNÍ 
6.1. ÚVOD 
Projekt eší vytápní dvoupatrového nepodsklepeného rodinného domu pomocí 
tepelného erpadla zem/voda s teplotním spádem v systému 55/45 ˚C. Objekt je vytápn 
otopnými tlesy v kombinaci s tepelnými rohožemi, konvektorem a koupelnovým žebíkem.  
6.2. KLIMATICKÉ ÚDAJE 
Objekt je umístn v Pardubickém kraji, ve mst Žamberk v nadmoské výšce 265,670 
m.n.n. Návrhová venkovní teplota Te = -15.0 C. Prmrná roní teplota venkovního vzduchu 
Te,m = 7.6 C. 
6.3. TEPELNÁ BILANCE 
Všechny stavební konstrukce byly tepeln posouzeny v programu TEPLO 2011 a 
splují požadavky SN 730540-2. Výstup z programu je doložen v píloze . 3 – Posouzení 
stavební konstrukcí. Tepelná ztráta objektu byla vypotena dle SN EN 12831 a SN 730540 
v programu ZTRÁTY 2011 a iní 8,428 kW. Výstup z programu je doložen v píloze . 5 – 
Výpoet tepelných ztrát objektu. Objekt je zaazen do klasifikaní tídy B – úsporná. 
6.4. ZDROJ TEPLA 
Jako zdroj tepla bylo vybráno tepelné erpadlo zem/voda GREENLINE HE C7 
PLUS  výkonu 6,6 kW pi  0˚C/45˚C. erpadlo bylo navrženo na 66,5 % z celkové tepelné 
ztráty objektu. Návrh tepelného erpadla je popsán v píloze . 8 – návrh zdroje tepla.  
Uvnit tepelného erpadla jsou nainstalovány tyto komponenty: 
• elektrický jednostupový dotopový kotel o výkonu 3 kW – bivalentní zdroj tepla 
• kompresor Scroll Mitsubishi Electric 
• nerezový dvouplášový zásobník pro ohev teplé vody ( 225l celkový objem, 
z toho 185 l užitková voda) 
• obhová erpadla WILO STAR RS 25/6 na primárním i sekundárním okruhu 
• ekvitermní regulátor REGO 1000  
• ochranná anoda v zásobníku teplé vody 
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• pružné hadice pro tlumení chvní tepelného erpadla 
 Jako píslušenství, které je zahrnuto v cen je dodáváno: 
• expanzní nádoba o objemu 12l  
• pojistný ventil primárního okruhu 
•  filtry pro primární i sekundární okruh 
•  plnící sestava 
• venkovní idlo pro ekvitermní regulátor 
6.5. DIMENZOVÁNÍ HLOUBKOVÉHO VRTU PRO TELEPNÉ ERPADLO 
Návrh pesné hloubky hlubinného vrtu provede firma IVT po provedení potebného 
geologického przkumu staveništ.        
 Orientaní hloubku vrtu mžeme urit podle následující tabulky firmy IVT, ze které 
vyplývá, že hloubka vrtu bude pibližn 103 m. 
Obr. . 3 – dimenzování primárního okruhu T
6.6. PRIMÁRNÍ OKRUH TEPELNÉHO ERPADLA 
Spojovací potrubí mez vrtem a erpadlem bude provedeno z materiálu HDPE 40 x 3,7 
mm. Pro výrobu sondy bude použit také materiál HDPE 40 x 3,7 mm. Potrubí bude z vrtu 
pivedeno do technické místnosti ve dvou chránikách PE o prmru 75 mm a bude izolováno 
materiálem ARMAFLEX H42x15 mm od vzdálenosti 2 m od základu. Potrubí je 
vyspádováno smrem z objektu ve spádu 0,5%. Výkres prostupu primárního okruhu do 
objektu je doložen ve výkrese . V05 – Primární okruh T. 
6.7. UMÍSTNÍ ZDROJE TEPLA 
Tepelné erpadlo je umístno v 1.NP v místnosti 1.02 – technická místnost. Z této 
místnosti je veškeré trubní vedení vyvedeno k jednotlivým otopným tlesm v objektu. 
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6.8. OTOPNÝ SYSTÉM 
Otopný systém je navržen jako dvoutrubkový s nuceným obhem vody a spodním 
rozvodem. Potrubí je mdné lisované, bezešvé a je izolované po celé své délce izolací 
ROCKWOOL FLEXOROCK, jejíž výpoet je uveden v píloze . 12 – návrh izolace potrubí. 
Návrh svtlosti potrubí je uveden v píloze . 10 – dimenze otopné soustavy.
 Horizontální rozvody jsou vedeny v roznášecí vrstv v podlaze 1.NP a 2.NP se 
sklonem 3%.            
 Vertikální rozvod bude umístn v místnosti 1.01 – zádveí a bude dále veden 
prostupem ve strop do místnosti 2.02 – koupelna, kde pejde do horizontálního potrubí. 
Druhý vertikální rozvod bude umístn v místnosti 1.07 – pokoj a bude dále veden prostupem 
ve strop do místnosti 2.08 – pokoj 2, kde pejde do horizontálního potrubí. Vertikální potrubí 
bude pichyceno trubními objímkami v maximální vzdálenosti 1,0 m. 
6.9.  OTOPNÁ TLESA 
Pro tuto práci byla navržena desková otopná tlesa typ - RADIK VK, v kombinaci 
s jedním trubkovým tlesem typ - KORALUX LINEAR, od firmy KORADO. Dále 
podlahový konvektor od firmy LICON a elektrické topné rohože od firmy EKOTERM. 
Podrobný návrh otopných tles je uveden v píloze . 9 – návrh otopných tles. 
6.9.1. DESKOVÁ OTOPNÁ TLESA RADIK VK 
Jedná se o deskové otopné tleso v provedení VENTIL KOMPAKT, které umožuje 
pravé spodní pipojení na otopnou soustavu. V této práci byly navrženy 3 typy tles: VK 10, 
VK 20 a VK 33. Umístní tles je dle výkresové dokumentace ve všech vytápných 
místnostech krom koupelny v 1.NP, vtšinou pod okenní výpln na sted otvoru. Výška 
všech tles je 600 mm a jsou osazena 100 mm nad podlahou a 80 mm od stny. Všechny 
tlesa jsou navrženy na teplotní spád 55/45˚C.   
 Obrázek . 2 – otopné tleso RADIK VK 
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6.9.2. KOUPENOVÉ ŽEBÍKY KORALUX LINEAR    
Koupelnový žebík byl navržen v místnosti 1.08 – koupelna, v provedení 
STANDARD. Jedná se o trubkové otopné tleso se spodním pipojením zdola dol. Tleso 
bylo navrženo na teplotní spád 55/45˚C.   
Obrázek . 3 – otopné tleso KORALUX LINEAR 
6.9.3. PODLAHOVÝ KONVEKTOR LICON PK 
Podlahový konvektor byl navržen v místnosti 1.06 – obývací pokoj, ped dvemi na 
terasu a bude uložen do podlahy a ukotven pomocí stavcích šroub. Konvektor byl navržen 
na teplotní spád 55/45˚C. 
  
Obrázek . 4 – otopné tleso LICON PK 
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6.9.4. TOPNÉ ROHOŽE EKOTERM 
Jedná se o elektrické topné rohože typu EKOHEAT, které jsou napájené z bžné 
elektrické sít (230 V) a uložené v podlaze ve vrstv flexibilního lepidla pod dlažbou. Topné 
rohože byly navrženy v koupeln v 1.NP (celkem 2,5 m²), i v 2.NP (celkem 5,0 m²) z dvodu 
dotopení místnosti a rychlému ohevu podlahy. Výkon topné rohože je 160W/ a tlouška 3 
mm.  
Obrázek . 5 – topná rohož EKOHEAT 
6.10.ARMATURY OTOPNÝCH TLES  A JEJICH REGULACE 
Otopná tlesa KORADO VK a KORALUX LINEAR budou opateny termoregulaním 
ventilem GIACOMINI R401TG, termostatickou hlavicí GIACOMINI R456 a 2x  regulaním 
šroubením R14TG. Ventily budou na mdné potrubí pipojeny použitím adaptér R178. 
Obrázek . 6 –  GIACOMINI R401TG  Obrázek . 7 – GIACOMINI R456 
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Podlahové konvektory LICON PK budou opateny termoregulaním ventilem 
HONEYWELL SL. Termostatickou hlavicí HONEYWELL T100MZ na dálkové ovládání 
s kapalinovým idlem, která automaticky udržuje pedem nastavenou teplotu v místnosti a 
regulaním šroubením R14TG. 
       
Obr. . 8 – HONEYWELL T100MZ  Obr. . 9 – regulaní šroubení R14TG 
Elektrické topné rohože EKOHEAT budou regulovány digitálním, elektrickým 
termostatem DEVIREG 535, který mí teplotu podlahy a souasn teplotu vzduchu, 
v závislosti na venkovní teplot. Lze jím také nastavit minimální teplotu podlahy. 
Obr. . 10 - Termostat DEVIREG 535 
Ostatní armatury navržené v otopné soustav: chromované kulové kohouty 
s vypouštním GIACOMINI R250DS, chromované kulové kohouty GIACOMINI R250D, 
redukce GIACOMINI R593 a odvzdušovací ventily GIACOMINI R99. 
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6.11.REGULACE TEPELNÉHO ERPADLA 
U tepelného erpadla je zabudována regulace REGO 637 s provozním režimem A – 
ekvitermní ízení tepelného erpadla s ohevem TV a dotopovým elektrickým kotlem. 
6.12.EXPANZNÍ NÁDOBA 
Tlaková expanzní nádoba o objemu 12 litr a maximálním petlakem 3 bary je souástí 
píslušenství tepelného erpadla a její posouzení je uvedeno v píloze . 13 – posouzení 
expanzní nádoby. 
6.13.OBHOVÉ ERPADLO 
Souástí tepelného erpadla je obhové erpadlo WILO-STARS RS25/6, jehož 
posouzení je uvedeno v píloze . 14 – posouzení obhového erpadla.
6.14.POJISTNÝ VENTIL 
Pojistný ventil má otevírací petlak 250kPa a byl navržen GIACOMINI R140 1/2“. 
Výpoet je doložen v píloze . 15 – návrh pojistného ventilu.
6.15.PROVEDENÍ ZKOUŠEK 
Po ukonení montáže celé otopné soustavy bude provedena zkouška tsnosti a topná 
zkouška, pi které budou nastaveny všechny ventily a regulaní šroubení na vypotené 
hodnoty. Výsledek zkoušky musí být uveden ve zpráv o zkoušce. 
6.16.EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ A POROVNÁNÍ S PLYNOVÝM KOTLEM
Provedením výpotu energetické náronosti budovy byla zjištna celková roní poteba 
energie na vytápní a ohev TV 49,5 GJ.   
POIZOVACÍ NÁKLADY NA T
erpadlo IVT Greenline HE C7  206 000 K
Montáž kotelny, uvedení do provozu 65 000 K
Zemní práce, provedení vrtu   35 000 K
Celková cena T    306 000 K
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NÁKLADY NA VYTÁPNÍ T   
Dodavatel energie: E.ON – E.ON Energie      
 Sazba D56d – dvoutarifová sazba pro vytápní tepelným erpadlem 
 Cena za 1 GJ – 348 K
 Celková spoteba tepla za rok – 4297 kWh 
 Celková cena za vytápní za rok – 15 381 K
POIZOVACÍ NÁKLADY NA PLYNOVÝ KOTEL 
Kondenzaní plynový kotel JUNKRES o výkonu 4 – 14kW 31 000 K
 Zásobník teplé vody 200 l       20 000 K
 Montáž kotelny, uvedení do provozu    16 000 K
 Odkouení kotle       9 000 K
 Vnitní a vnjší plynovod      30 000 K
 Celková cena za plynový kotel     106 000 K
  
NÁKLADY NA VYTÁPNÍ ZEMNÍN PLYNEM
 Dodavatel energie: RWE Energie, a.s. 
 Cena za 1 GJ – 605 K
 Celková spoteba tepla za rok 17 153 kWh 
Celková cena za vytápní – 29 935 K
6.17.NÁVRATNOST INVESTICE TEPELNÉHO ERPADLA 
 Rozdíl v poizovací cen iní 200 000 K bez uvažování dotací. S uvážením dotace 
zelené úsporám 75 000 K na poízení tepelného erpadla bude rozdíl v poizovací cen mezi 
tepelným erpadlem a výkonov podobným plynovým kotlem 125 000 K.  
Rozdíl v provozních nákladech je 14 554 K. 
Hrubá doba návratnosti se vypoítá jako podíl celkových investiních náklad na 
tepelné erpadlo (IN) a úspora energie za rok (CF). 
DN = 
		
 = 8,58  9 let. 
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7. ZÁVR 
Výsledkem mé bakaláské práce je projekt rodinného domu, který byl navržen podle 
souasných vyhlášek a norem eské republiky a souasn spluje veškeré pedpoklady na 
moderní bydlení i tepelnou pohodu uvnit objektu. Vytápní je realizováno pomocí tepelného 
erpadla zem/voda. Dále bylo provedeno cenové porovnání provozních náklad a doby 
návratnosti s plynovým kondenzaním kotlem, piemž bylo zjištno, že i pi velké poátení 
investici na poízení tepelného erpadla se díky svým malým provozním nákladm investice 
do 9 let vrátí.    
Vypracováním této práce jsem se obohatil a spoustu nových a užitených informací 
ohledn navrhování budov a moderního vytápní. 
BAKALÁSKÁ PRÁCE 
Krmá Pavel 
34 
Seznam použité literatury: 
Knihy: 
[1] Akad. Arch. Ing. Novotný Jan: Cviení z pozemního stavitelství pro 1. A 2. Roník, 
Konstrukní cviení pro 3. A 4. Roník SPŠ stavebních, Sobotáles, 2007 
[2] Ing. Karel Srdený, Ing. Jan Truxa: Tepelná erpadla, Praha 2009
[3] Ladislav Tintra: Tepelná erpadla, Praha 2002 
Normy zákony a vyhlášky: 
[4] SN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
[5] SN 01 6420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres stavební ásti 2004
[6] SN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách
[7] vyhl. . 499/2006 Sb. – O dokumentaci staveb
www.stránky: 
[8] www.wienerberger.cz 
[9] www.korado.cz
[10] www.cerpadla-ivt.cz
[11] www.tzb-info.cz
[12] www.ekotermpraha.cz
[13] www.giacomini.cz
[14] www.rehau.cz
[15] www.honeywell.cz
[16] www.bramac.cz
[17] www.albo.cz 
[18] www.tepelna-cerpadla-mach.cz
Poítaové programy: 
[19] TEPLO 2011 
[20] ZTRÁTY 2011 
[21] ENERGIE 2011 
[22] AUTOCAD 2009 
BAKALÁSKÁ PRÁCE 
Krmá Pavel 
35 
Seznam píloh: 
Píloha .1: Výpoet schodišt
Píloha .2: Výpoet poteby teplé vody  
Píloha .3: Tepeln technické posouzení stavebních konstrukcí 
Píloha .4: Vyhodnocení výsledk dle SN 73 0540 
Píloha .5: Výpoet tepelných ztrát objektu 
Píloha .6: Energetický štítek obálky budovy 
Píloha .7: Výpoet energetické náronosti objektu 
Píloha .8: Návrh zdroje tepla 
Píloha .9: Návrh otopných tles 
Píloha .10: Dimenze potrubí otopné soustavy 
Píloha .11: Návrh termoregulaních ventil
Píloha .12: Návrh izolace potrubí 
Píloha .13: Posouzení expanzní nádoby 
Píloha .14: Posouzení obhového erpadla 
Píloha .15: Návrh pojistného ventilu 
BAKALÁSKÁ PRÁCE 
Krmá Pavel 
36 
Seznam výkres	: 
Výkres . Název výkresu:    Mítko:  Formát: 
01  Situace     1:200   A1  
02  Pdorys 1.NP – stavební ást   1:50   A1 
03  Pdorys 2.NP – stavební ást   1:50   A1 
04  Výkres základ – stavební ást  1:50   A1 
05  Pdorys stechy – stavební ást  1:50   A2 
06  Strop nad 1.NP – stavební ást  1:50   A1 
07  ez A-A´- stavební ást   1:50   A1 
08  Pohledy – stavební ást   1:100   A2  
V01  Pdorys 1.NP – vytápní   1:50   A2  
V02  Pdorys 2.NP – vytápní   1:50   A2 
V03  Rozvinutý ez – vytápní   1:50   A2 
V04  Schéma zapojení erpadla – vytápní    -   A3 
V05  Primárního okruh T – vytápní  1:50   A3 
        
